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ПЛАН
шляхів евакуації персоналу, під,їзду,

ділянок встановлення та маневрування
спецтехніки, місць знаходження засобів

індивідуального захисту, пожежогасіння,
місць найбільш ймовірного виникнення

аварійних ситуацій та засобів зв,язку

ПОЗНАЧЕННЯ УМОВНІ
НайменуванняПозн.

Місця  знаходження небезпечних продуктів та 

можливих аварій.

Автомобіль пожежний.

Карета швидкої медичної допомоги.

Маршрути евакуації.

Маршрут під ізду спецтехніки;

Пункти збору.

Пожежний щит.

Місця встановлення огороджувальних знаків.

Шафа знаходження засобів індивідуального 

захисту та спецодягу.

Телефонний зв’язок.

Гучномовний зв’язок.

Пульт аварійного відключення.

Місце розташування штабу (командного пункту).

Резервне місце розташування штабу.

Вогнегасник.

Міліція.

Межі підприємства.

Ш

РШ



План розташування на місцевості
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Примечание

Земельный участок АГЗП

Ін
в.

№
 о

р.
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

За
м

. і
нв

. №

Зміни К-ть Арк. № док. Підп. Дата

Розробив
ГЧ

Н.контр.
Перевір.

МПП „Інтелект”
м. Сєвєродонецьк

Зеленська Ю.І.

Нужда Л.Г.
Нужда В.Л.

Стадія Аркуш

Автомобільна газозаправна станція

Аркушів

09.16р.

09.16р.

09.16р.

Замовник:

72

Технологічна схема АГЗС
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НайменуванняПозн. Примітка

СПЕЦИФІКАЦІЯ

1 Резервуар підземний для зберігання ЗВГ
2 Резервуар надземний;
3 Фільтр сітчастий
4 Агрегат насосний
5 Колонка газороздавальна
6 Електроконтактний манометр
7 Манометр
8 Реле рівня
9 Перепускний запобіжний клапан
10 Запобіжно-скидний клапан
11 Кран кульковий DN40
12 Кран кульовий DN 25
13 Зворотний клапан
14 Швидкісний клапан
15 Кран кульовий DN 10
16 Клапан обводний диференційний

3

і=0,02

V=0,5 м³

7

13

Зливний
патрубок

DN50

10
7

11
DN50

2

ПФ

РФ DN40

DN25

3

15

DN50

DN15

РФ DN50

11

4

99
7 6

DN20

15 5

11

12

13

14 АЦЗГ

РФ

ПФ - Газопровід парової фази

РФ - Газопровід рідкої фази

ФС
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Примечание
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Блок АГЗП

 

Зони

Ст
ад

ія
 1

Ст
ад

ія
 2

Ст
ад

ія
 3

І зона,м- надлишковий тиск Рср> 100 кПа:
· смертельне травмування людини;
· повне руйнування об'єкту.

11 7 7

ІІ зона,м - надлишковий тиск Рср= 70 кПа:
· важке травмування людини;
· сильне руйнування об'єкту.

13 11 8

ІІІ зона,м- надлишковий тиск Рср= 28 кПа:
· середнє травмування людини;
· середнє руйнування об'єкту.

22 17 13

ІV зона,м- надлишковий тиск Рср= 14 кПа:
· легкі травмування людини;
· помірне руйнування об'єкту.

31 24 18

V зона,м- надлишковий тиск Рср<5 кПа:
· граничні ознаки ураження людини. 52 41 30

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН
ураження надлишковим тиском
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I зона

II зона

III зона

V зона

ІV зона

Блок АГЗП

I зона

II зона

III зона

ІV зона

V зона

 

Зони

Ст
ад

ія
 1

Ст
ад

ія
 2

І зона,м- надлишковий тиск Рср> 100 кПа:
· смертельне травмування людини;
· повне руйнування об'єкту.

6 6

ІІ зона,м - надлишковий тиск Рср= 70 кПа:
· важке травмування людини;
· сильне руйнування об'єкту.

7 7

ІІІ зона,м- надлишковий тиск Рср= 28 кПа:
· середнє травмування людини;
· середнє руйнування об'єкту.

11 11

ІV зона,м- надлишковий тиск Рср= 14 кПа:
· легкі травмування людини;
· помірне руйнування об'єкту.

15 15

V зона,м- надлишковий тиск Рср<5 кПа:
· граничні ознаки ураження людини. 26 26

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН
ураження надлишковим тиском при розриві 

резервуара

49

Блок АГЗП

 

Зони

Ст
ад

ія
 1

Ст
ад

ія
 2

І зона,м- теплове випромінювання qсу  >17,0 кВт/м2:
· миттєві опіки III ступеню;
· запалення деревини.

50 50

ІІ зона,м- теплове випромінювання qсу =12,9 кВт/м2:
· миттєві опіки ІІ ступеню;
· запалення деревини через 15 хв.

57 57

ІІІ зона,м- теплове випромінювання qсу =10,5 кВт/м2:
· опіки ІІ ступеню через 12-16 с;
· обвуглювання гуми, одягу, тканини.

 -  -

ІV зона, м- теплове випромінювання qсу =7,0 кВт/м2:
· опіки І ступеню через 15-20 с;
· опіки ІІ ступеню через 30-40 с;
· одяг, дерево, гума без змін.

 -  -

V зона, м- теплове випромінювання qсу <3,5 кВт/м2 :
· граничні ознаки ураження людини;
· одяг, дерево, гума без змін.

 -  -

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН
ураження тепловим випромінюванням при "вогненна куля"I зона

II зона

50

QУЛ = 100%
QУЛ = 100%

QУЛ < 1%

QУЛ = 50%

RΣt = 10-9

RΣt = 10-8

RΣt = 10-7
зона"В" Rs= 2,62·10- 9

зона"Б" Rs= 2,15·10- 9

зона"А" Rs=1,51·10- 9
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